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Krausova Renata - vzorkaf

Krausova Renata

Cislo vzorku

Stanoveni Jednotky Metoda Nejistota Vyrok
814/2026 méieni Limit o shodé
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0 (MH) vyhovuie
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) 40 % 0 (NMH) | vvhovuie
Enterokoky 0 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) 40 % 0 (NMH) | vyhovuie
Pocty kolonii pii 36 °C 0 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) 40% 40  (DH) yyhovuie
Podty kolonif pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP 11/99 {CSN EN ISO 6222) 40% 200  (DH) vvhovuje
Reakce vody (pH) 7,23 - SOP 1/98 (CSN ISO 10 523) 3% 6,5-9,5 (MH) | vyhovuje
Konduktivita 133,2 mS/m SOP 2/98 (CSN EN 27888) 5% 125 (MH) | nevvhovuje
Zakal 0,62 ZF(n) SOP 4/19 (€SN EN ISO 7027-1) 15% 5 (MH} vyhovuje
Amonné ionty <0,050 mg/l SOP 3/98 (CSN ISO 7150-1) - 0,50  (MH) vyhovuje
Dusitany <0,010 mg/l SOP 4/98 (CSN EN 26777) - 0,50  (NMH) | vvhovuje
Dusi¢nany 3.0 mg/l SOP 5/99 (CSN ISO 7890-3) 15% 50  (NMH) | vvhovuje
CHSK (Mn) 1,17 meg/l SOP 6/98 (CSN EN ISO 8467) 15 % 3.00 (MH) | vvhovuje
Barva (436 nm) <5,0 mg/l Pt | SOP 3/04 (CSN EN ISO 7887) - 20 (MH) | vvhovuie
Chloridy 85.5 mg/] SOP 9/98 (CSN ISO 9297) 8% 250  (MH) vyhovuije
Suma vapnik a hot¢ik 6,45 mmol/l SOP 3/08 (CSN ISO 6059) 15% | 2,0-3,5 (DH) -
(tvrdost celkova)
Vapnik 183.8 mg/l SOP 4/08 (CSN 1SO 6058) 15% 40 - 80 (DH) -
Hoi¢ik 44.8 mg/l SOP 3/08 (CSN ISO 6059) 15% 20-30 (DH) -
Pach pFijatelny - SOP 5/04 (CSN EN 1622, CSN 75 - Ptijatelny vyhovuje
7340)
Chut’ prijatelna - SOP 7/04 (CSN EN 1622, CSN 75 - Pfijatelna vyhovuje
7340)
Zelezo 0,16 mg/l SOP 8/98 (CSN ISO 6332) 10 % 0,20  (MH) | vyhovuje
Mangan <0,01 mg/l SOP 4/99 (CSN ISO 6333) - 0,050 (MH) | vyhovuje
Teplota vzorku + 18,2 °C SOP 7/08 (CSN 75 7342) 2% 8-12 (DH) -
Cl volny na mist& + 0,09 mg/] SOP 8/08 (Firemni navod Hanna) 10 % 0.3  (MH) vyhovuje

Legenda: MH - Mezni hodnota, NMH - Nejvy#3i mezni hodnota, DH - doporugena hodnota, IH - indika&ni hodnota, NPH - nejvy$& pripustna hodnota, SH - sméma hodnota
Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky & 252/2004 Sb., Ptiloha &. 1. Vyrok a shodé vyjadfuje shodu/neshodu s legislativou bez zohledn&ni nejistoty méeni.

Protokol mize byt reprodukovan jeding cely, jeho &ist jen se souhlasem laboratote, Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu,

Zkougky oznadené + jsou provadény na mist& odb&ru a pfi teploté uvedené na protokolu.

Vysledky zkouZek jsou uvadény s rozsitenou nejistotou méfeni zalozenou na standardni nejistot& s koeficientem rozgifeni k=2 (coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu

vyznamnosti cca 95 %),

Uvédéna nejistota mefeni nezahrnuje pfispévek vyplyvajici z odbéru vzorku a nevztahuje se na vysledky men3i nez mez stanovitelnosti.

Informace o nejistoté pfispévku vyplyvajici z odbéru vzorku poskytne laboratof na vyzadani

Analyzoval:

Ing. J. Petrova, R, Krausovda, M. Mensova, A, Hefmanova
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Protokol o odbéru a pfijmu vzorku pitné vody ¢&. &{372026

Zakaznik Obec Sibfina
Misto odbéru UV Sibfina, vstupni surova voda — OOREROOT Eo¥aly
Zpusob odbéru Odbér byl proveden podie SOPV 1/04 a planu odbérli &.: 24/2026
Podminky prostfedi SoRDE Kontrolni vzorek &slo: =~
v : , 30
Datum odbéru 9. 6. 2026 Cas odbéru | & AO_ g3
\ Teplota pti odbéru (°C) ! Teplota pfi pfijmu (°C) /10 . Lf ‘

Volny chlor (mg/l 'J | ik 3¢ 26 (7Y

olny chlor (mg/1) Senzorika /_m.(o Ll_r(_,w--—
Kontrola pfistroje Standard IC 2094 | Standard IC 1578 mg/1
IC 2094 IC 1578 0,4 +0,020mg/l | 0,27 £ 0,020mg/]
Teplota méfena teplomérem IC 25127, - IC 23116 -
Veskera stanoveni na misté . Veskera stanoveni na .

" Krausova e " Krausova
odbéru provedl mist€ odbéru zapsal
Zplsob dopravy vzetku do chladici tagka & : zaznamnik teploty & Pocet hodin transportu
laboratofe — auto /(g- MIN
Datum a ¢as pfijmu q4.¢. Dk Konzervace vzorku @no ) L !\/
2 45 —
vzorku ne
| Pozadovany rozbor | Kraceny rozbor surové vody
Subdodavatel VIS a.s. Humin.latky, abioseston, absorbance, mikroskopicky obraz
Rozbor pitné vody je proveden(z d’le V.}"hléﬁky §;42§/20018b. ve znéni pozdéjsich predpisi
bez zohlednéni nejistoty méfeni
Vyrok o shods ano - ne V)’ivro’k 0 sh?gej: je pvrove'deo:n dle Tabulk}v/ é’.2 \{}"hlééky <::L42§/2OO4Sb. ve
znéni pozd¢jSich predpist bez zohlednéni nejistoty méfeni.

Podpis zékaznika

Zzkaznik souhlasi se subdodavatelem vyuZivanym laboratofi.

Schvéleny seznam vyuZivanych subdodavatelii je k dispozici u pfijmu vzorkd.

l

Odbér provedl: \ | L y Vzorek ptijal: 211 I
A, ) 0
AN \ Sy
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Vodohospoddiska laboratof Riéany, s.T. 0.
Vodohospodaiska laboratof Ritany
zkugebni laboratot &. 1531 akreditovand CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Kolovratska 1476, 251 01 Ri¢any
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Prohlaseni o ochrané osobnich ndaji.

* Osobni Gdaje zpracovavame z diivodt vyFizeni Vasich objednavek na rozbory vod.
* Spravcem osobnich idaji podle Natizeni (EU) 2016/679(GDPR) je Spravce.

» Zpracovavame VaSe jméno a piijmeni, adresu, pfipadné adresu mista odbé&ru pokud je odlidna, telefonni &islo

a e-mailovou adresu.

¢ Pravnim diivodem tohoto zpracovani je plnéni smlouvy na rozbor vody.

¢ Ochrana Va3ich osobnich udaji odpovida poZadavkim Nafizeni (EU) 2016/679(GDPR)

¢ VaSe osobni idaje poskytujeme pouze subdodavateliim, pokud se na rozboru vod podili.

e Pfi zpracovani Vasich osobnich idajii nedochézi k automatizovanému rozhodovani.

* Nemdme v Gmyslu pfedavat Vade osobni udaje do tfeti zem&, mezindrodnim organizacim ani jinym
subjektim.

* Mate pravo kdykoliv odvolat sviij souhlas se zpracovanim Vasich osobnich tidajfi, mate pravo ode mne jako
Spravce pozadovat piistup ke svym osobnim Udajim, jejich opravu nebo vymaz.

e Mate pravo podat stiznost u Utadu pro ochranu osobnich udajli, mate-li podezieni na zpracovani Vasich

osobnich 0daji v rozporu s GDPR.

V Ri¢anech dne 25.5.2018

Spréavce: Vodohospodatska laboratof Ricany, s. r. o
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Vodohospodafska laboratoF Ri¢any,s.r.o.

Zaznam teplot pfi odbéru a transportu vzorku
pitnych vod ¢. 815/2026

Datum a ¢as teplota °C
09.06.2026 8:10:00 9,6
09.06.2026 8:20:00 9,7
09.06.2026 8:30:00 9,6
09.06.2026 8:40:00 9,6

09.06.2026 8:50:00 9,3






